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Descripcion del Sector 

Barrio: Puerto Nuevo 

Sector: Nemesio Canales 

EI sector Nemesio Canales localizado en el Barrio Puerto Nuevo colinda con el cuerpo 
de agua Ilamado Rio Piedras. Este sector presenta problemas de inundaciones dentro 
del residencial, la calle Nemesio Canales, el cuartel de policias y la avenida Roosevelt. 
EI problema mayormente abarca en que el sistema pluvial esta tapado y el rio Rio 
Piedras esta sedimentado y su nivel de agua sube demasiado ocasionando problemas 
al residencial. 

La primera area problematica es justo en la entrada del residencial. Aqui se ubica un 
punto bajo con un "cross inlet" para atrapar el agua. No se encontraron mas estructuras 
entre la avenida Roosevelt y la entrada al residencial. Aqui el agua se acumula e 
inunda la interseccion con eventos de Iluvia cortos. En 15 minutos de Iluvia constante 
se inunda esta interseccion. Desde este punto sala una troncal de aproximadamente 
42 pulgadas y corre por una servidumbre dentro de la escuela Nemesio Canales II y 
descarga al rio Rio Piedras. 

Otra area problematica es justo cercano a la entrada detras de los edificios 43 y 44. 
Hay dos estructuras completamente tapadas. Han ido a destapar estas dos alcantarillas 
anteriormente pero no han logrado destaparlas. Todo tiende a indicar que la tuberia 
que sale de la estructura esta tapada y el sedimento esta tan pegado que no la pueden 
destapar. Es un punto bajo justo detras de los edificios y como no tienen como 
descargar se inunda rapidamente. 

Detras de los edificios del 12 al 15 hay varias estructuras tapadas lo que provoca que 
tambien se inunde. Estas alcantarillas han sido destapadas anteriormente pero vuelven 
y se tapan con facilidad. Existe un tubo sanitario roto cubierto de tierra que se desborda 
y termina combinandose con el pluvial. Este tubo se rompio cuando paso maquinaria 
de limpieza de sistema pluvial sobre ella. Nadie la ha reparado y ocasiona problemas 
de contaminacion en el pluvial y del aire. 

Entre el parque recreativo y la escuela (cuadricula G12c) hay un area verde que se 
inunda. Las estructuras existentes estan tapadas y el terreno no tiene pendiente 
adecuada hacia las estructuras por lo que se inunda constantemente. 

EI resto del area del residencial no muestra mayores problemas. Segun el 
administrador del residencial, el MSJ le da mantenimiento al lugar 2 veces al ano por lo 





que el resto de las estructuras no presentaban problemas. Inundaciones en el resto del 
residencial no son tan comunes, Llegan a ocurrir pero en eventos de mucha intensidad. 
Ya sean vaguadas o tormentas. 

EI area del cuartel de policias tiene un estacionamiento con alrededor de 
aproximadamente 20 estructuras de drenaje. Todas estas tapadas. Cuando Ilueve se 
inunda el estacionamiento. Las descargas al rio tambien estan tapadas. 

EI cuerpo de agua Rio Piedras colinda esta sedimentado y en eventos de Iluvia fuertes 
e intensos el nivel de agua sube creando problemas al sector. 

En este estudio se analizaron las cuadriculas G12c, G13a, G13c y G13d que incluyen 
parte del sector Nemesio Canales y sus vias de acceso. De las estructuras analizadas 
tenemos que el 98% de las estructuras estan tapadas o sucias y el 1% estan limpias. 
Hay varias estructuras que se encontraron en el lugar que no estaban identificadas en 
los dibujos del Municipio de San Juan. En adicion hay varias estructuras que aparecen 
en los planos del municipio pero no se encontraron en el lugar. 

Se recomienda como accion inmediata que se limpien y destapen las estructuras 
identificadas en este informe. Descargas al rio no se encontraron debido a la 
vegetacion pero las mismas tambien requieren limpieza. Como accion a largo plazo se 
recomienda hacer un estudio hidraulico e hidrologico para estudiar la infraestructura 
existente. Basado en este estudio se determinara si se rehabilita el sistema existente o 
si debe disenar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que 
puedan manejar las escorrentias de la zona. A esta calle Ilega mucho flujo proveniente 
de otras areas cercanas a esta, por lo que el estudio tiene que extenderse y cubrir 
todas las areas que contribuyen al caudal de la Calle Nemesio Canales. Se 
recomienda que se instalen alcantarillas a lo largo de la calle Nemesio Canales de 
manera de minimizar la cantidad de flujo superFicial que Ilega al punto bajo. EI cuerpo 
de Agua Rio Piedras requiere dragado ya que el mismo esta sedimentado lo que 
ocasiona que las estructuras de descarga se tapen. Debido a lo problematico que ha 
resultado la limpieza de las estructuras G13a-S011 y G13a-S012, se recomienda 
reemplazar estas estructuras por dos nuevas y conectarla a la troncal de 42" localizada 
dentro de la servidumbre de la escuela Nemesio Canales II. 

Tambien recomendamos que el MSJ coordine con PRASA para la reparacion de la 
tuberia sanitaria ubicada detras de los edificios del 12 al 15. De esta manera se evita 
que el sistema sanitario se mezcle con el pluvial. Es importante que se le brinde 
mantenimiento continuo a estas estructuras ya que las mismas estan en un area 
bastante sensitiva. 





Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por 
intersecciones, y se describen los problemas encontrados y acciones inmediatas y a 
largo plazo a tomar. 

Tambien se incluye los datos de campo obtenidos con sus fotos y copia de pianos 
usados para el mismo. 
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SECTOR: 	NEMESIO CANALES 
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Estructura S-001, S-003 y S-004 est2 

tapadas. Estructura S-002 esta sucia 
...., .. ., 	̀ 	 tiene buen drenaje. Segun residente 

10/27/2009 ✓ 	G12c 	S-001 a S-004 	Patio entre escuela y Parque 	estructura S-001 y S-004 esta roto. IN 

Administrador del residencial inforrr 

mantenimiento al area 2 veces al an 

de las estructuras estan en buen est 

Estructura S-005 esta sucia. EstructL 
S-005 a S-007 Calle C, frent edificio 15 	

parcialmente tapada. Estructura S-0 

10/27/2009 G12c S-008 a S-011 Detras edificios 12 al 15 

Estructura S-008, S-009;S-010 y S-0 

Sistema sanitario se desborda y se r 

Tubo sanitario roto. Segun resident 

limpiando !as estructuras de drenaj 

maquinaria rompio la tuberia saniV 

ella para accesar otra estructura de 

consecuencia el tubo esta roto, se c 

con el pluvial. 
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Estructuras S-011 y S-012 estan corr 

Esta area se inunda rapidamente de 

que las estructuras estan tapadas. F 

que han ido a destapar estas alcanti 

Todo parece indicar que los tubos q 

estan tapados y no ha habido form 

10/27/2009 	G13a 	S-011 y S-012 Calle C(Detras edificios 43 y 44) 

H:\08PR099\C00\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION - 2\PUERTO  NUEVO\NEMESIO CANALES\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MSJ-Resur 

REGION # 2 

S-001 a S-004, S- 
10/1/2009 ` 	G13a Entrada a Nemesio Canales 

006 y S-007 ''    

W"  

ESTUDIO DEL PROBLER 

DEL MUNICIPIC 

RESUMEN DE 

F"' 
Estructura S-001, S-002, S-003, S-006 

tapadas. Estructura S-004 y S-008 es 

forma un punto bajo y es el punto m. 

inunda el area y se extiende hacia de 

hacia e1 cuartel de Policias. De aqui s 

pulgadas que corre por la escuela y c 

los residentes, esta zona rara vez se i 

ocurrir eventos de mucha intensidad 

Pero desde que instalaron una verja 

separar la escuela del residencial, la 

facilidad. No hay estructuras a lo larf 

Canales, salvo en este punto bajo, lo 

que demasiado flujo superficial corrE 

estructuras de drenaie que existen n 

~ 

10/27/2009 	G13a 	S-009 y S-010 Int. Calle Nemesio Canales y Calle C Estructuras S-009 y S-010 estas suci ~ 
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	 ESTUDIO DEL PROBLEN 

DEL MUNICIPIC 

RESUMEN DE 

S-005 a S-007 

Estructura S-005, S-007 estan parcial 

Estructura S-006 no presenta probler 

(Detras edificios 42 y 43) y dentro estructura S-006 y S-007 estan sucias 

tiene troncal de 42 pulgadas que des 
~ 	de patio de escuela 	

niveles de agua en el rio provocan qL 

desborde o que genere "backflow" e 

hace que el sistema pluvial no pueda 

Calle Nemesio Canales, 

10/1/2009 	G13c 	S-009 a S-026 (estacionamiento cuartel de 

policias) 

Estructura S-009, S-010, S-011, S-01; 

S-017, S-018, S-020, S-021, S-022, S-I 

026 y S-027 estan tapadas. Estructur 

al mar esta tapada. Parrillas de estru 

013, S-018, estan sucias. Parrilla de E 

esta parcialmente tapada. Todas las 

del estacionamiento del cuartel de r 

no se les brinda mantenmiento. Pro ,  

area y la misma se extienda hacia NE 

niveles del Rlo Piedras provocan quE 

pueda descargar en el mismo. EI rio 

acumulacion de sedimentos. 

10/1/2009 	G13c 	
S-028 1  S-029 y S- Int. Calle Nemesio Canales / Ave. 

032 	Roosevelt 

parciaimente tapaaa. rarriiia ae est 

estan sucias. Estas estructuras term 

Rio Piedras. EI rio esta sedimentado 

cauce al mismo. 
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	 ESTUDIO DEL PROBLU 

DEL MUNICIPI( 

RESUMEN DE 

10/1/2009 	G13d 	S-030 y S-031 	Ave Roosebvelt (frente a correo) 
Estructura S-030 y S-031 esta parcial 

de estructura S-030 y S-031 estan su 
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ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN 
Clasificacion de estructuras 
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BRIGADA: No. 3 	 CSA GrouF, Architects and Engineers, LLP 

BARRIO: PUERTO NUEVO 
SECTOR: NEMESIO CANALES 
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G12c Calle C G12c-S001 1 X 

G12c Calle C G12c-S002 1 X Estructura sucia. Parrilla sucia 

G12c Calle C G12c-S003 1 X Parrilla parcialmente tapada 

G12c 
Calle C(Entre escuela y 

G12c-S004 1 Parrilla parcialmente tapada 
parque) 

Sucia. Requiere un poco de 
G12c Calle C G12c-S005 1 

limpieza 

Sucia. Requiere un poco de 
G12c Calle C G12c-S006 1 

limpieza 

j12c Calle C G12c-S007 1 

G12c 
Calle C(D y)  r15 edificios 14 

G12c-S008 1 

G12c 
Calle C(D yr 15)edificios 14 

G12c-S009 1 X 

G12c 
Calle C(D yr 13)edificios 12 

G12c-S010 1 X 

G12c 
Calle C(D yr 13)edificios 12 

G12c-S011 1 X 

Calle Nemesio Canales 
G13a (Frente entrada G13a-S001 1 

residencial) 

Calle Nemesio Canales 
G13a (Frente entrada G13a-S002 1 Parrilla sucia 

residencial) 

Calle Nemesio Canales 
G13a (Frente entrada G13a-S003 1 X Parrilla parcialmente tapada 

residencial) 

Calle Nemesio Canales 
Sucia. Requiere un poco de 

G13a (Frente entrada G13a-S004 1 
limpieza. Parrilla Sucia.  

residencial) 

Calle Nemesio Canales 
G13a (Escuela Nemesio Canales 

III) 
G13a-S006 1 X 





ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN 
Clasificacion de estructuras 

0 ¢ 
0 

Q ~ 	~ r ~ w 

iY LOCALIZACION ESPECIFICA No. DE 
ESTRUCTURA 

o v ~ 
J  

Q g m 
~ 

w Q O 
z ~~ 

Q ~ x w ~ z  COMENTARIOS 
pQ  a~ 

< 
~ W 

cn O wwg wa 0  ~ 

Calle Nemesio Canales 
Sucia. Requiere un poco de 

G13a (Escuela Nemesio Canales G13a-S008 1 X 
II) 

limpieza 

G13a Calle C G13a-S009 1 
Estructura sucia. Requiere un 

poco de limpieza 

Estructura sucia. Requiere un 
G13a Calle C G13a-S010 1 

poco de limpieza 

G13a 
Calle C(D ~ ra5 	44 f edicios 4)  

G13a-S011 1 X 

G13a 
r45edificios 44 Calle C(D ~ ) 

G13a-S012 1 X 

G13c 
Calle C(D yr4a3)edificios 42 

G13c-S005 1 X Parrilla sucia 

G13c 
Calle C(D yr4a3)edificios 42 

G13c-S006 1 X Parrilla sucia 

Calle Nemesio Canales 
G313c (Escuela Nemesio Canales 

II) 
G13c-S007 1 X Parrilla sucia y oxidada 

G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S009 1 X Parrilla sucia 
(Cuartel de Policia) 

G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S010 1 X 
(Cuartel de Policia) 

G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S011 1 X Parrilla sucia. 
(Cuartel de Policia) 

G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S012 1 X Parrilla tapada 
(Cuartel de Policia) 

G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S013 1 X Parrilla sucia. 
(Cuartel de Policia) 

G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S014 1 X 
(Cuartel de Policia) 

G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S015 1 X 
(Cuartel de Policia) 

Sucia. Requiere un poco de 
G13c 

Calle Nemesio Canales 
G13c-S016 1 X limpieza. Parrilla parcialmente 

(Cuartel de Policia) tapada. 

G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S017 1 X 
(Cuartel de Policia) 

G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S018 1 X Parrilla sucia 
(Cuartel de Policia) 

G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S019 1 X Descarga al rio tapada 
(Cuartel de Policia) 





ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN 
Clasificacion de estructuras 
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G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S020 1 X 
(Cuartel de Policia) 

Calle Nemesio Canales 
G13c G13c-S021 1 X 

(Cuartel de Policia) 

Calle Nemesio Canales 
G13c G13c-S022 1 X 

(Cuartel de Policia) 

G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S023 1 X 
(Cuartel de Policia) 

G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S024 1 X 
(Cuartel de Policia) 

G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S025 1 X 
(Cuartel de Policia) 

G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S026 1 X 
(Cuartel de Policia) 

G13c 
Calle Nemesio Canales 

G13c-S027 1 X 
(Cuartel de Policia) 

Int. Calle Nemesio Canales Sucia. Requiere un poco de 
G13c 

/ Ave. Roosevelt 
G13c-S028 1 

limpieza. 	Parrilla sucia. 

G13c 
Int. Calle Nemesio Canales 

G13c-S029 1 
/ Ave. Roosevelt 

G13c 
Ave. Roosevelt (Correo y 

G13c-030 1 Parrilla sucia 
Coliseo Roberto Clemente) 

G13c 
Ave. Roosevelt (frente al 

G13c-S031 1 Parrilla sucia 
Correo ) 

G13c 
Ave. Roosevelt (Frente al 

G13c-S032 1 Parrilla sucia 
Cuartel Policia) 

TOTAL TAPADAS Y/O 
SUCIAS 	 47 

TOTAL LIMPIAS 

TOTAL SELLADAS 

TOTAL COMBINADAS 

TOTAL 	 48 

% TAPADAS Y/O 
SUCIAS 98% 

% LIMPIAS 2% 

% SELLADAS 0% 

% COMBINADAS 0% 
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PARA TUBOS 

;;0 L±SA 	
PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cs ► c.o,. Architects and Engineers, LLP 	FECHA: 	27 Octubre 2009 	 HOJA 	~ 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 

2 G-~ ► 2-c I S - 	Gc; I, PUERTO NUEVO 

SECTOR 	 NEMESIO CANALES 

CALLE / UBICACION: 	 Calle "C" 

DCURRE INUNDACION 	 ❑✓ SI/NO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	ACADA VEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET XCATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 	 [~ Simple 	 ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en piano MSJ 	 ❑ Doble 	 ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple 	 ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 ❑ LIMPI~ 'u 	 TAPADA/P.TAPADA 	❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	~ TAPA P:7`APAD 	❑ ROTO 	 ❑ NO NIVELADO ., ~ D~.~ 
3-

 
ESCALERAS 	 ❑ BUENA 	 ❑ MALA ,.~L~ N'O EXISTE / ROTA 

4- TU BO/B .C. _ 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

5- TUBO/B .C. _ 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. _ 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. 	 ❑ LIMPIA/SUCIO 	J,,qfTAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA 	 ❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ MALA 	❑ NO DRENA 	C~ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ,R] SI 	 ❑ No 	 Av-t&~ ~j  ~?'~ . 
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OCURRE INUNDACION Q SI/NO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	NCADA VEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET ,[p CATCH BASIN 	❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 	❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

NfExiste pero no esta en plano MSJ A Simple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MS) ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	i~ IM .I SU Ifk' 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA 	❑ NO NIVELADO 

^~ 2- ESTR U CTU RA 	' LIMP(I~f ~U~• ~ 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 	p  ❑ BUENA ❑ MALA ❑ NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. LIMPIA/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 
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❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ Pluvial/ Sanitario 

TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET 	CATCH BASIN 

1!~Existe pero no esta en piano MSJ 	~ ~ Simple 

❑ No existe pero esta en plano MSJ 	 ❑ Doble 
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❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 
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CONDICION EXISTENTE: 
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• 	C~"_..._ 
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❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 
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NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO  ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 
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DCURRE INUNDACION 	 ,WSI/NO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	gCADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET BASIN 	❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 	❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

dExiste pero no esta en plano MSJ Simple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MS] Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 ❑ LIMPIA/SUCIA 	:r~[TAPADA:jr~  NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	MITAPADq!~TAP> ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS J 
❑ BUENA 

_----._ 
❑ MALA 	, 	" RO EXI Z~) ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ROTO ❑ COLAPSADA 
5- TU BO/B .C. = ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. = ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. = 	=:)- 'Is  ❑ LIMPIA/SUCIO Pt31 TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA ❑ LIMPIA/SUCIA ❑ MALA ❑ NO DRENA OTR_OS 

9-ZONA-INUNDABLE (FEMA) sI ❑ NO 
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TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET ❑ CATCH BASIN 	❑ MH ❑ HW C~CROSS INLET 	❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ ❑ Simple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 

.211c"ompleto 

❑ Pluvial/ Sanitario 
❑ Triple 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 ,ft MPI 0SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTU RA 	❑ LIMPI 	UCIA ~ 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA 0 EXIST.r: / ROTA 

4- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIA/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CUNETA MPI 	UC ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) SI ❑ NO 
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2- ESTRUCTURA ❑ LIMPIA/SUCIA 	A A~P)P.TAPADA ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 
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CALLE / UBICACION: 	 Calle "C" 

OCURRE INUNDACION 	 SINO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	a~&DA VEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET ❑ CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ 	 ❑ Simple 	 ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en piano MSJ 	 ❑ Doble 	 ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple 	 ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRI LLA IMP ?SUCIA 	❑ T 	ADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ❑ LIMPIA/SUCIA 	 TAPADA 	.TAP ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA 	. ❑ MALA ❑ NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B.C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

S -  TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B.C. _ ❑ LIMPIA/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CUNETA ~MPIA SUCI ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) (~ I ❑ NO 
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TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET 0TCH BASIN 

Existe pero no esta en piano MSJ 	 ~Simple 

❑ No existe pero esta en piano MSJ 	 ❑ Doble 

❑ Triple 

❑ CON EVENTO DE TORMENTA 

❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 

❑ 1/4 

❑ 1/2 

❑ Completo 

K CADA VEZ QUE LLUEVE "V—v-r'`'` ` 

❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. _ 

5- TUBO/B.C. 

6- TUBO/B.C. 

7- TUBO/B.C. 

8- CU N ETA 

,,.[MPI 	SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA 

❑ LIMPIA/SUCIA 	 TAPAD \ P.TAPADA 

❑ BUENA ❑ MALA 

❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

❑ LIMPIA/SUCIO ❑ TAPADA 

❑ IMPIA/SUCIA ❑ MALA 

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ NO DRENA 

❑ NO NIVELADO 

❑ NO NIVELADO 
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❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 
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Av-E!c  9 -ZONA INUNDABLE (FEMA) 	 SI 	 ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  ............................................. ............................................    'f' .::....:`........................................................................................................................................................ 

,. ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

❑ Parr. pesada 

; 	i 	 i 	❑ Parr. Sellada 

I I 	 i 	 i 	I 	 ❑ Punto alto 

~ 	 ❑ Punto bajo 

Idl tn pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO NO. CIMG J~ 4 

FOTO NO. CiMG —4 LSB 

FOTO NO. CIMG 

	

RECOMENDACION : 	INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	}~LARGO PLAZO .................................................................*A~901\1 ....................................................................................................................................................................... 

	

-~PRIMERA VISITA 	 MP ZA, DESTAPAR 	 ESTUDIO H-H .. ........................................................................ 	 ................. 	....................................... 

	

D SEGUNDA VISITA 	 ~ SE REQUIERE SEGUNDA VISITA ......... 	.............................................................. 	 ................................................................................................................................... 



S— 

PARA TUBOS 

I,$ CSA 	
PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

CsAGrmq, Architects and Engineers, LLP 	
FECHA : 	27 Octubre 2009 	HOJA 	l J 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 

2 C~ k2c_ S- O ~ G I PUERTO NUEVO 

SECTOR 	 NEMESIO CANALES 

CALLE / UBICACION: 	 Calle "C" 

OCURRE INUNDACION 	 Q SI/NO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	26DA VEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET NCATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

5eExiste pero no esta en plano MSJ 	 Simple 	 ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ 	 ❑ Doble 	 ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple 	 ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 
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2- ESTRUCTURA 	.❑ LIMPIA/SUCIA APAD .TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 	 ❑ BUENA 	 ❑ MALA 	 I / ROTA 

4- TU BO/B .C. _ 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

5- TUBO/B .C. _ 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. _ 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. _ 	 ❑ LIMPIA/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 
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;Existe 

 ESTRUCTURA ❑ CURB INLET ~ CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

 pero no esta en piano MSJ 	 XSimple 	 ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ 	 ❑ Doble 	 ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple 	 ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 .~"~MP /SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA 	❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRU CTU RA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	 APAD TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 	 ❑ BUENA 	 ❑ MALA 	 EXISJ ~? ROTA 

4- TU BO/B .C. _ 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

S -  TU BO/B .C. = 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. = 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. = 	 ❑ LIMPIA/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA 	 ❑ MPIA/SUCIA 	❑ MALA 	❑ NO DRENA 	9 OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 	~I 	 ❑ NO 	 CLCz" L-Wxk 
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SECTOR 	o e -nAkc~z cavic _ 
CALLE / UBICACION:  

i. 

UI.UKKt IIVUNUALIVN 	 U SI/NO 	LJ CON EVENTO DE TO ENTA 	,PJ CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET ❑ CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW 	CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

[:1 Existe pero no esta en plano MS] 	 ❑ Simple 	 ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MS] 	 ❑ Doble 	 ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple 	 ~'Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA IMPIA UCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ❑ LIMPIA/SUCIA 	[ ~-TAPAD 	.TAPAD ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA f~ 	EXISTE / ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B . C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIA/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA ❑ LIMPIA 	CIA ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 	XI ❑ NO 

~ 	
~ DESCRIPCION DEL PROBLEMA: TkQv~ 	 ~~ 	̀ 

..................................................................................................... ~~ '.............~ ............... ~......... 	 ~ .............................................................. 
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CALLE / UBICACION:  

OCURRE INUNDACION 	 ❑ SI/NO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	IN CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET ❑ CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW •kCROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ 	 ❑ Simple 	 ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ 	 ❑ Doble 	 ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple 	 T-Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRU CTU RA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. _ 

5- TU BO/B.C. 

6- TUBO/B.C. 

7- TU BO/B.C. 

8- CU N ETA 

UCI 	 ❑ TAPADA/P.TAPADA 

Y ❑ LIMPIA/SUCIA 	5Q *TAPAD ~APAD  

❑ BUENA ❑ MALA 

❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

❑ LIMPIA/SUCIO ❑ TAPADA 
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❑ ROTO ❑ COLAPSADA 
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❑ NO DRENA ❑ OTROS 
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4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 
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4- TUBO/B .C. _ 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA 
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7- TU BO/B .C. = N`Ij "lv 	& ❑ LIMPIA/SUCIO 	❑ TAPADA 

8- CU N ETA 	pkkct~A 	 ❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 	KSI 	 ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 	 ~ 	~ ....................... 	............. 	.......... ...........................................   . 	~ ...... 	~-~~!....... 
~ 	 ~ ~~ ......~ 	 ................    .......... ... .......~1.....................ti............. 	........ ~Y: . c~.....~ `~~ 

.......................................................................................................................................................... 

=IFH F] 

❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

❑ NO DRENA 	1-1VOTROS 

Q Verck 

~...~-~~-... 	~........G.......... 
..~ 

~,.~►~ri-. . ...................................................... 
......................................................................................... 

.................................................... .. 	 ........................., 

Parr. pesada 

❑ Parr. Sellada 

❑ Punto alto 

. 	nt uo bajo 

En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO NO.  Ci~tE  L }t3 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

	

RECOMENDACION : 	 CION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	LARGO PLAZO 
.~.  ................................ .................... ~ t%~  

	

....~  ............................................................................................................ . 	.................................  .... 

	

~PRIMERA VISITA 	 MPIE 	STAPAR 	 ESTUDIO H-H ........................................................................ 

	

~ SEGUNDA VISITA 	 0 SE REQUIERE SEGUNDA VISII A ........... 	 ..... 	 .......................................................................................... 



S —  --- 

PARA TUBOS 

6CSA 	
PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

Architects and Engineers, LLP 	FECHA : 	 2009 	HOJA 	(0 

BRIGADA: 	No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 

'Z 1 	C: 1 -3  cL S - 	t)p !~, v.Lu fiv k3 o,a vc 

SECTO R 	 N e h'Q 	CC vm.u"`,;. 

CALLE / UBICACION: 	QiP4 '~  () Ca ✓z It 
-~ If` 2 ✓ 	4P-C-d 	" ✓ ~c~~ 	~ 	~ 	1'l 1 

OCURRE INUNDACION S NO ❑ CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA 	N CURB INLET CH  BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 
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CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTU RA ❑ LIMPI 	UCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA R 0 EXIST 	ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 
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1- PARRILLA .Pd I~MP UCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 
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4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B.C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 
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,9CADA VEZ QUE LLUEVE 

❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ Pluvial/ Sanitario 

OCURRE INUNDACION Q SI/NO 
TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET ,,~CATCH BASIN 

(%r Existe pero no esta en piano MSJ 	A`Simple 

❑ No existe pero esta en piano MSJ 	 ❑ Doble 

❑ Triple 

❑ CON EVENTO DE TORMENTA 

❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 

❑ 1/4 

❑ 1/2 

❑ Completo 

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ NO DRENA 

9- ESCALERAS ❑ BUENA 

10-TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO 

5 - TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO 

6- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO 

7- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIA/SUCIO 

8- CUNETA LIMPIA/SUCIA 

9 -ZONA INUNDABLE (FEMA) 2si 

TAPADA/P.TAPADA 

TAPADA/P.TAPADA 
_.~.~..~ 
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CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 
~T----.. 

LIMP19/SUCIA 	❑ TAP,ADA/P.TAPADA ..•~~ 
2- ESTRUCTURA ❑ LIMPIA/SUCIA 	,TAPADPi,APA~ 
3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA 

4- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

5- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

6- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

7- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIA/SUCIO ❑ TAPADA 

8- CU N ETA ❑ L IMPIA/g~ ❑ MALA 

9 -ZONA INUNDABLE (FEMA) 	~ SI ❑ NO 

❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

EXISTE / ROTA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ NO DRENA ❑ OTROS 
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❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 
_-~-• ~ 

fi]~0 EXIST~~ / ROTA 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ NO DRENA 
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❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

~ 'OTROS 
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OCURRE INUNDACION SI/NO ❑ CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET tZICATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ igSimple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE 

1- PARRILLA 

2- ESTRU CTU RA 

3-ESCALERAS 
4- TU BO/B. C. 

5- TUBO/B.C. 

6- TUBO/B.C. 

7- TUBO/B.C. 

8- CUNETA 

~ 	LI,~9PI 	UCI~ 	❑ TAPADA/P.TAPADA 

~
,-- ~ ., 

IMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA 
r-~ 

❑ BUENA ❑ MALA 

❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

❑ LIMPIA/SUCIO ❑ TAPADA 

❑ LIMPIA/SUCIA ❑ MALA 
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' -V 	(.-(j1 ~ s.~L) ~i I'tc 

OCURRE INUNDACION I NO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	CADA VEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET CATCH BASIN 	❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 	❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

~xiste pero no esta en plano MSJ Simple 

' 

❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en piano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE : cy,scA 
1- PARRILLA 

	

	 ❑ TAPADA/P.TAPADA 	❑ NO EXISTE / ROTA 	❑ NO NIVELADO ~,0K1v'iPiACsucfA 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPAD 	TAPA 	❑ ROTO 	 ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA 	0EXIS 	/ ROTA 

4- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. ❑ LIMPIag~LO--~ ❑ TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B . C. 	 'A Z  ❑ LIMPIQt!qC~tQ—  ❑ TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. ❑ Lp.~Aq!TP ❑ TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA ❑ LIMPIA/SUCIA ❑ MALA 	❑ NO DRENA 	a—OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) WSI ❑ No 	 ~' 	~ rc-4  
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OCURRE INUNDACION SI/NO ❑ CON EVENTO DE TORMENTA VCADA  VEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ • 	❑ Simple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en piano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 
❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA UCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA .~MPIA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPAD 	AP:AD ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA 	 ❑ MALA .1~1 0 E3~ / ROTA 

4- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIA/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA ❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ MALA ❑ NO DRENA .~(OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 	~ I 	 ❑ NO  
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3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA 	- NO EXIST 	ROTA 
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9-ZONA INUNDABLE (FEMA) KSI ❑ NO c~ h' 
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~ ..........~a~.~ .........,~ . .....~-~:. 	 ........................................................................................................................................ 

,... .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

❑ Parr. pesada 

I ~ 	 ❑ Parr. Sellada 
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En pendiente 

FLUYE HACIA 

; 	 - 	- — ~ —;-- ~- 	-- ~-- 	s- 

S — ---- 

PARA TUBOS 

FOTO NO.  CWL6  • 64Z (o 

FOTO NO.  C~ iuL'i,.  

FOTO NO. 

	

RECOMENDACION : 	 ~ 'ACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	~LARGO PLAZO ..................................................................................... 	.................................................................................................. ....................................... 

	

,.,~RIMERA VISITA 	 ~ ST~R~ 	 ~ESTUDIO H-H :... ........................ 	 ........................................ 

	

~ SEGUNDA VISITA 	 0.  SE REQUIERE SEGUNDA VISITA ....................................................................... 	 ........................................................................................................................................ 



~~~k~ CSA 
c" GrOW Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: ~ ~CiitJt3 ~C, 2009 	HOJA 	I _' 

BRIGADA: 	No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

S - C   uTt 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 	Uj2  yW CiZ (2C: vtctU ~  
el 

OCURRE INUNDACION ZRNO ❑ CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET ;)?C'ATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en p{ano MSJ mple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ  vDoble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 
	

❑ LIMPIA UCI 	 ❑ TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 
	

❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPAD .TAPADA 

3- ESCALERAS 
	

❑ BUENA 	 ❑ MALA 

4- TUBO/B.C. _ 
	

❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA 

5- TUBO/B.C. _ 
	

❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA 

6- TUBO/B.C. _ 
	

❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA 

7- TU BO/B.C. _ 
	

❑ LIMPIA/SUCIO 	Qx TAPADA 

8- CUNETA 
	

❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ MALA 

9 -ZONA INUNDABLE (FEMA) 	[,%-SI 	 ❑ NO  

❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ NO DRENA ,OTROS 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 	1:  	!?. 	........~ .. 	~~' ............................................................................................. ........................................................................................... 
- t 
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❑ Parr. pesada 

I 	~ 	 ❑ Parr. Sellada 

~ 	~ 	 ❑ Punto alto 

_I 	 ~ 	I ii-- 	❑ Punto bajo 

~~~ 	 ~ 	!I—  ~ ~ 	;—~~— ❑ En pendiente 
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FOTO NO. 
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PARA TUBOS 
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PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cSAGrouO Architects and Engineers, LLP 	FECHA:  5 4CIKV fW'~ 2009 	HOJA 	I'I 

Ic~ [T[e7_1DI_~R:w3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

Z &S 6 i s - v t c ~u-'f- ~ [Q ~'<~V -o 

SECTOR  
CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 	 P9 a/NO 	❑ CON EVENTO DE TORrIENTA 	,KCADA VEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET ❑ CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MS] 	 ❑ Simple 	~~~ 	❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en piano MSJ 	 ❑ Doble 	 U 	❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 
❑ Triple 	 ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA ❑ NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. _ 	~ `f' ~  ❑ LIMPIA/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA ❑ LIMPIA/SUCIA ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 	~SI ❑ No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:........ ............................ .. .~~~CG✓ `~ 	~ c[~~ ........................................................................................ ; J 	.. ~ 	.. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

,.. ........................................................................................................................................................................................................................................................... 
❑ Parr. pesada 

	

~—~ 	 i 	 ~ 	j 	❑ Parr. Sellada 
~ 

~ 	 ❑ Punto alto 

i 	 I 	I 	 ❑ Punto bajo 

~~~ 	 j 	~ 	j 	~ 	~ 	i 	 ~ 	 ❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO NO.0-0-4 *  • 4.:431 

FOTO NO.  Ct146  

FOTO NO. S —  ---- 

PARA TUBOS 

RECO NDACION ' 	 CCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	LARGO PLAZO 
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PRIMERA VISITA 	 MPI 	DESTAPA 	 (~ESTUDIO H-H . 	...  ..... 	..... 	 ~ ..................................................................................... 
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CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 LIMPIA/SUCIA 	❑ T PADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	.~ PAD .TAPADA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. _ 

5- TUBO/B.C. _ 

6- TUBO/B.C. _ 

7- TUBO/B.C. _ 

8- CU N ETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ NO DRENA 

OKU—ENA 

❑ LIMPIO/SUCIO 

❑ LIMPIO/SUCIO 

❑ LIMPIO/SUCIO 

❑ LIMPIA/SUCIO 

❑ LIMPIA/SUCIA 

XSI 

❑ MALA 

❑ TAPADA 

❑ TAPADA 

~ 	APADA 

TAPADA 

❑ MALA 

❑ NO 

>~ 	 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN CSA 	 ~ _ 
CSAGroup Architects and Engineers, LLP 	FECHA : 	 2009 	HOJA  

li] 	 rom7 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

S  

SECTOR 

CALLE / UBICACION:  

(. UL 	'  

OCURRE INUNDACION Ocq /NO ❑ CON EVENTO DE TORMENTA ❑ CADA VEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET XATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

xiste pero no esta en plano MSJ ~ imple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

❑ NO NIVELADO 

❑ NO NIVELADO 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

OTROS 
, 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ~G~c~t-~`~ ~'1•~~}~~, .~ 	G.~ ................................................................................ 	 .. 	...................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
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❑ Parr. pesada 

❑ Parr. Sellada 

❑ Punto alto 

 FEn to bajo 
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PARA TUBOS 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN CS~4 	 , 
c.P  Architects and Engineers, LLP 	FECHA:  !~; QCr 	2009 	HOJA  

BRIGADA: 	No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 

.Qar ,~ Z 6 15G s- oz 1 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 	►JOvnf~,Q,t;~ 	~V~ 	~' , 

OCURRE INUNDACION 	' (ACS) NO ❑ CON EVl1NT0 DE TORMENTA VfCADA VEZ QUE LLUEVE  
TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

Existe pero no esta en plano MSJ . 	Simple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 
❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA I PI~IA UCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ❑ LIMPIA/SUCIA TARA 	AD' ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 
)eBUE ❑ MALA ❑ NO EXISTE / ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

S -  TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. ❑ LIMPIO/SUCIO .VAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. ❑ LIMPIA/SUCIO P.M—TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA ❑ LIMPIA/SUCIA ❑ MALA ❑ NO DRENA ,40TROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) xSI ❑ NO -ow ~~'`' ~ 
~ . 	 _ 	 ~ 	 P  . 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 	~vf 	~~~ ~ ~~~~, ....................................................................................... 	................... 	 ...................................................................................................... 
~ 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................. 
❑ Parr. pesada 

; 	 i 	I 	 ❑ Parr. Sellada 

❑ Punto alto 

bajo 

ZEn pendiente 

II 	II 	FLUYE HACIA 
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FOTO NO.  C-'IF-~G  

FOTO NO. 

FOTO NO. 
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DISTRITO/REGION 	CUADRICULA 	ESTRUCTURA N0. BARRIO 

2 	 ' 13 	S- 0-2 ,2 	_ Pt,~ -rtz:% tk)v-a;tt> 

S ECTO R  

CALLE / UBICACION:  

OCURRE INUNDACION ' W /NO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE 	~  

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET 0'&TCH BASIN 	❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET COMBINADO 	❑ OTROS 

XExiste pero no esta en piano MSJ 'AKSimple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MS] ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	~ ' MPI 	UCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA 	❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	 TAPADA ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS UENA ❑ MALA ❑ NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. = 	9'q  ❑ LIMPIO/SUCIO QX"TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. =  LIMPIA/SUCIO qW TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA ❑ LIMPIA/SUCIA ❑ MALA ❑ NO DRENA AriTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) (~SI ❑ NO 
~~ (-~ 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 
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PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 
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ESTRUCTURA N0. BARRIO 

S- C72- ;> 	 Qt'~`Ic) jU 

SECTOR 	 EZ 

CALLE / UBICACION: 	~J P-,A~  

,._ 	. ~~~~.~,~ 

OCURRE INUNDACION @/NO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	~ 	CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET WCATCH BASIN 	❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 	❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ .L~imple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 IMPI 	CIA 	❑ ADA/P.TAPADA , ❑ NO EXISTE / ROTA 	❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	 AD 	TAP 7TA ❑ ROTO 	 ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS Da 'BUENA ❑ MALA ❑ NO EXISTE / ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

5- TUBO/B .C. = ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. = 	~~  ❑ LIMPIO/SUCIO g~TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIA/SUCIO ~krTAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

8- CUNETA 
9-ZONA INUNDABLE 

❑ LIMPIA/SUCIA ❑ MALA ❑ NO DRENA 	 I OTRS 

~ ' 	k (FEMA) ~.SI ❑ NO 1 ~ 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ............................................................................................. 
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SECTOR 

CALLE / UBICACION: 	Q.w-k—C:x-c: a _ 
T 1'— ~ 

OCURRE INUNDACION 	 NO ❑ CON E ENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

E ❑ Existe pero no esta en plano MSJ , 	Simple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en piano MS3 ❑ Doble ❑ 1/2. ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA tIMPIA UCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA El TAPADA4C. APADA ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS . 	BUENA ❑ MALA ❑ NO EXISTE / ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. ❑ LIMPIO/SUCIO PeNTTAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. _ 	P ❑ LIMPIA/SUCIO PP~[TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CUNETA ❑ LIMPIA/SUCIA ❑ MALA ❑ NO DRENA 'tIOTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) viSI ❑ NO  
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.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
: 	 ( 	̀ 	i 	 ~ 	 ❑ Parr. pesada 

❑ Parr. Sellada 

❑ Punto alto 

❑ Punto bajo 

i 	i 	~ 	 ~ 	( 	 ❑ En pendiente 
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1- PARRILLA PIA UCIA 	 ❑ TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA ❑ LIMPIA/SUCIA . 	A~ .TAPADA 

3- ESCALERAS BUENA 	 ❑ MALA 

4- TU BO/B .C. = LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA 

5- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA 

6- TU BO/B .C. 

~G ~  

LIMPIO/SUCIO ADA 

fTAPADA 7- TUBO/B .C. _  ❑ LIMPIA/SUCIO 

S- CUNETA ❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 'SI 	 ❑ NO 

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ NO DRENA 
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SECTOR 

CALLE / UBICACION:  
- „ 

OCU RRE I N U N D EIO M S~NO ❑ ON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ 

-N-CATCH BASIN 

Simple 

❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 

❑ 1/4 

❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MS) Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 
❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

❑ NO NIVELADO 

❑ NO NIVELADO 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

N
—OTROS  

	

~~ ~~ 	 ~ q  

~'Y~--Q(,'K-i J ~1/ 

~ V_x,z--- 
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.~ 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
❑ Parr. pesada 

❑ Parr. Sellada 

❑ Punto alto 
I  

~ 	 j 	I 	 ❑ Punto bajo 

❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 
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FOTO NO. CIMG (-:Z-34
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FOTO NO. CIMG 
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OCURRE INUNDACION 	 SI/NO ❑ CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE  

TIPO STRUCTURA 	❑ CURB INLET ~CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

Existe pero no esta en piano MSJ 	 Simple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

~ ❑ No existe pero esta en piano MSJ 	 ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1-  PARRILLA I UCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO Zkf  
2-  ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA ❑ TAPAD P.TAPAD~ ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS UENA ❑ MALA ❑ NO EXISTE / ROTA 

4- TU BO/B .C. = LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. = ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. = ❑ LIMPIO/SUCIO ~.TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. =  ❑ LIMPIA/SUCIO I' CXI TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA ❑ LIMPIA/SUCIA ❑ MALA ❑ NO DRENA ArOTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ~SI ❑ NO 
1~-~ f~LT'' ~k~  

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................. 
❑ Parr. pesada 

i 	 I 	 ; 	 ❑ Parr. Sellada 

❑ Punto alto 

eEn to bajo 

~~ 	 ~~ 	 ~~•}~ 	 ~ 	 I 	,pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO NO. CIMG  

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 

	

RECOMENDACION : 	 ACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	~C LARGO PLAZO 
................. ~ 	. 	1 ... ..,.~ .- -„~ . .................................................................................. 
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SECTOR 

CALLE / UBICACION:  
. 

c. f  

OCURRE INUNDACION ®bS,NO 	❑ CON EVE TO DE TORMENTA 	. CADA VEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTU RA 	❑ CURB INLET ~TCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

xiste pero no esta en plano MSJ Simple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en piano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 LIMPIA SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA 	❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	~TAPA 	P.TAPAD ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ~ UE ❑ MALA ❑ NO EXISTE / ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. _ 	~  ❑ LIMPIA/SUCIO P 	APADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CUNETA ❑ LIMPIA/SUCIA MALA ❑ NO DRENA 	 OTROS 	, 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ~SI ❑ NO 17Lac'L 4 ' 	p k~ ' 
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i ~ 	I 	 ❑ Parr. pesada 

❑ Parr. Sellada 

I 	 ~ 	i ~— 	❑ Punto alto 

i 	 I 	I 	 ❑ Punto bajo 

i ( 	l 	~ 	 ~ 	~— 	~ 	 ❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO NO. CIMG  

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 

	

RECO NDACION ' 	 ACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	VLARGO PLAZO 
...... 	.. 	.............. ....... .......  :........................... ... .... 	........................ 

	

PRIMERA VISITA 	 ESTUDIO H-H 
........................................................................ 	 ..................................................................................................................................~................................... 

	

❑ SEGUNDA VISITA 	 ❑ SE RE UIERE SEGUNDA VISITA ~ ............................................................................................................................................................. 
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CALLE / UBICACION: 	'-r7v0k- . A  L-~~~ c;sr'rJ~r(~ 	k/,Qo..e.c:~ C'cA17c 

OCURRE INUNDACION  
TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET,ATCH BASIN 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ 	 Simple 

❑ No existe pero esta en piano MSJ 	 ❑ Doble 

❑ Triple 

CONDICION EXISTENTE: 

❑ CON EVENTO DE TORMENTA 

❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 

❑ 1/4 

❑ 1/2 

❑ Completo 

,PO'&DA VEZ QUE LLUEVE ~f'U56 

❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA LI 	IA U I 	 ❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA LIMPIAg! ~ 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA O"XISTE 	ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

S -  TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B.C. _  '—  ~ 	 ❑ LIMPI09MD ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. _  ~~ 	 ❑ LIMPI 	CIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA ,5a-gMPIA/1(;~9~ ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 	5(Si ❑ NO 

DESCRIPCIONDEL PROBLEMA:  ....................................................................................................................................... ~'!;......... 6. 	...... 	. ...... M.  ~................................................ 

......................... 
❑ Parr. pesada 

❑ Parr. Sellada 

❑ Punto alto 

❑ Punto bajo 

❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO NO. CIMG  

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 
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RECOMENDACION ' 	 (~ACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	LARGO PLAZO 
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PRIMERA VISITA 	 PIE 	STAP 	 ESTUDIO H-H ....... 	 ..........................................................................................~................................... .. . 	 . 	...... 
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SECTOR 	
It 
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OCURRE INUNDACION 	 ❑ SI/NO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	~CADA VEZ QUE LLUEVE >'u% -P 
TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET ~ATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET . ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MS] 	.Simple 	 ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MS] 	 ❑ Doble 	 ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 
❑ Triple 	 ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 -N•:IF1PI 	SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA ❑ TAPAD P.TAP ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 	~ ❑ BUENA ❑ MALA / ROTA 

4- TU BO/B .C. _ 	kt  ❑ LIMPI 	SUC ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. ❑ LIMPIO/SUCIO ~ KTAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. ❑ LIMPIA/SUCIO WTAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CUNETA ~MPIAQSUC ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) U'SI ❑ NO 

n 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: C~̀ -~~ 	 Q. 
.~,~~

......... 	................... ..... ........... 	......... 	......................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

,. ............................................................................................................................................................................................................................................................ 
i 	~ 	 ; 	~ 	❑ Parr. pesada 

; 
❑ Parr. Sellada 

— 	 ~~~•2~► 	 ~ 	~ 	❑ Punto aito 
;  

❑ Punto bajo 

❑ En pendiente 

	

~ 	FLUYE HACIA 

s- 
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I CADA VEZ QUE LLUEVE f/ U`< 

] COMBINADO ❑ OTROS 

❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ Pluvial/ Sanitario 

OCURRE INUNDACION 	 X'~NO 
TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET 8j~ATCH BASIN 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ 	 ~Simple 

❑ No existe pero esta en plano MSJ 	 ❑ Doble 

❑ Triple 

❑ CON EVENTO DE TORMENTA 

❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 

❑ 1/4 

❑ 1/2 

❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 
	

❑ LIMP1 	IA 	❑ T 

2- ESTR U CTU RA 
	

❑ LIMPIA/SUCIA 

3- ESCALERAS 
	

❑ BUENA 

4- TUBO/B.C. _ 
	

❑ LIMPIO/SUCIO 

5- TUBO/B.C. _ 
	

❑ LIMPIO/SUCIO 

6- TUBO/B.C. 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 

7- TU BO/B.C. 	~k `( 

	
❑ LIMPIA/SUCIO 

8- CUNETA 
	

LIMPI UCI 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 
	

[~ SI  

APADA/P.TAPADA 

TAPAD .TAPAD 

❑ MALA 

❑ TAPADA 

❑ TAPADA 

PI~T TAPADA 

9 RTAPADA 

❑ MALA 

❑ NO  

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 

.4 0 EXIST / ROTA 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ NO DRENA 

❑ NO NIVELADO 

❑ NO NIVELADO 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ OTROS 
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i ; 	 ❑ Parr. pesada 

❑ Parr. Sellada 
I 	 -- 
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' 	 ' 	 I 	~Wn pendiente 
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PARA TUBOS 

CSA 	
PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cs,o, Architects and Engineers, LLP 	FECHA :  ~ Octubre 2009 	 HOJA 	+ 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 = 13 a S- cy-:5.0 ~ 	~ 	i2: "u;-"vt1 

SECTO R 

CALLE / UBICACION:  

1.~;• L? v 	 ` ~5 	+ ~ (. • 	 •~4' ~V 	1 ~ 

OCURRE INUNDACION 	 I—I SI/NO 	 I—I CON FVFNTO DFTORMENTA 	I—I CADA VEZ OUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET ,W'CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ 	~mple 	 ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ 	 ❑ Doble 	 ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

	

❑ Triple 	 ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ❑ LIMPI 	CIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTU RA ❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPAD 	PAD ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA ❑ 	EXIST 	ROTA 

4- TUBO/B .C. = 	1 	 LIMPI 	CIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. _  { ~ 	 ❑ LIMPIA/SUCIO jA TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CUNETA ❑ LIMPIA/SUCIA ` ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 	XSI ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ,..... ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

~ 

~ 

--------- - ~2-  ' ~- ---- - -`-- - - 

~ 
~ 

~ 

❑ Parr. pesada 

❑ Parr. Sellada 

❑ Punto alto 

❑ Punto bajo 

,n pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO NO. CIMG 64<43 

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 

	

RECOMENDACION : 	 , ACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	~ LARGO PLAZO 

	

~RIMERA VISITA 	 ❑ LIMPIEZA, DESTAPAR 	 ~ESTUDIO H-H .. ......... 	......... 	......... 	......... 	......... 	......... 	......... 	......... 	......... 	 .............................. 

	

0 SEGUNDA VISITA 	 0 SE RE~UIERE SEGUNDA VISITA ..................................... 	 .............. 	 ................................................................................................................................... 





S— 

PARA TUBOS 

CSA 
	

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

c,.;., r,, Architects and Engineers, LLP 
	

FECHA:  S Octubre 2009 	 HOJA 	-21 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 
2 6 j I s - 	11-1:~5 I PUERTO NUEVO 

S ECTO R 

CALLE / UBICACION: 	VQ„  
~ 

OCURRE INUNDACION 	 ❑ SI NO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	❑ CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET V' TBASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ 	 ple 	 ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ 	, ❑ Doble 	 ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

	

❑ Triple 	 ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 LIMPIA CI 	 ❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA 	ADA ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA -~~ 6I 	OTA 

4- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. _ 	 —~ ~~{  ❑ LIMPIO/SUCIO ~'-vTAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. ❑ LIMPIA/SUCIO P'TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CUNETA ❑ LIMPIA/SUCIA ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) XSI ❑ No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA  
...................................................................

.............  1~► 'r!.......... 	 .. .r..~..-............... 	:.........Y~.....~ ....... 	'~ .:........................................................ 

,. ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

I I 	 I 	 ❑ Parr. pesada 

i 	~ 	 ~ 	❑ Parr. Sellada 

i 	 ( 	I 	! 	~ 	 ❑ Punto alto 
I 	 I 	~ 	i 	1 	I! 	❑ Punto bajo 

I nl 	 I 

 

r±1 	I I  I  I I 	 ❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO NO. CIMG 6 :4qy 

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 

	

RECOMENDACION . 	:~ACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	C~ LARGO PLAZO ..... 

	

,~  ,.PRIMERA VISITA 	 IE 	STAPAR 	 ESTUDIO H-H .................................................................. ..~ ........................................................................................................~................................... 

	

❑ SEGUNDA,VISITA 	 ❑ SE RE UIERE SEGUNDA VISITA ............. 	....................................................  .... ......Q............................................................................................................................................................. 
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